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REPUBLIGUE FRANCAISE E t b I

Ministare au po a e P Y Apece Regainake de Sqnte
chargé de la santé

Reésultats des analyses du controle sanitaire des eaux destinees a
la consommation humaine

Critéres de recherche

Département CHARENTE-MARITIME W
Commune ARCES b

Réseau(x) @ R. DE CHENAC v

Commune(s) etlou - ARCES - totalité
gquartier(s) du - BARZAMN - totalité
réseau @ - BOUTENAC-TOUVENT - totalité

- BRIE-SOUS-MORTAGME - totalité
- CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET - tolalité
- COZES - totalité
- EPARGMES - totalité
- FLOIRAC - FLOIRAC [ totalité sauf mageloux-belair-les brizards-les baudets
- GREZALC - totalité
- MESCHERS-SUR-GIROMODE - totalité
- MORTAGME-SUR-GIROMDE - totalité
- TALMONT-SUR-GIROMDE - totalité

Bulletin précédent

ﬂ Informations générales

Date du prélévement 22/12/2020 10h00
Commune de préléevement = MESCHERS-SUR-GIRONDE
Installation R. DE CHENAC
Service public de distribution = Al DE CHENAC
Responsable de distribution | C.ER.

Maitre d'ouvrage  EAU 17

@ Conformite

: o Eau dalimentation conforme aux exinences de qualité en vigueur pour
Conclusions sanitaires 9 g g p

l'ensemble des parameétres mesurés,
Conformité bactériologique  oui
Conformité physico-chimigue = oui

Respect des références de qualité = oui

P4 Résultats d'analyses

Entérocoques /[100ml-MS <1 nd{100mL) = 0 n/{100mL)
Bact. aér. revivifiables & 22°-68h <1 nfmL

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 nfmL

Bactéries coliformes [100ml-MS <1 nfA{100mL) < 0 nA{100mL)
Escherichia coli 100ml - MF <1 nA100mL) < 0 nf{100mL)

Température de l'eau™ 123°C £25°C
Température de 'air * 122+C

Couleur (gualitatif) Aucun changement anormal

Aspect (qualitatif) Aspect normal

Odeur (gualitatif) Aucun changement anormal

Saveur (qualitatif) Aucun changement anormal

Turbidité néphélométrigue NFU <020 NFU =2 NFU

Chlore libre * 0.27 mg(CIZ)L

Chlore total * 0,31 mg(Cl2)L

pH 7,6 unité pH =6.5 et = 9 unité pH
Conductivité a 25°C 784 uSfem =200 et = 1100 pSiem
Ammonium (en NH4) <0,05 mgiL < 01mgll
Nitrates (en NO3) 26,1 mgiL = 50 mg/L

* Analyse réalisée sur le terrain




